SYNDICAT DES EAUX
DU BARRAGE D'ESCH-SUR-SURE
L-9650 ESCH-SUR-SURE

SEBES

™

TELEPHONE 83 95 91-1 TELEFAX 89 90 §7
E-MAIL: sebes@sebes./u INTERNET: www.sebes.lu

Esch-sur-Sire, le 26.06.2018

BULLETIN D'ANALYSE

ELQ S D'Acgggﬁ'?%lom
ECHANTILLON N°: 18-2088
e e 1S0/CE1 17025
Lieu de prélévement: ~ Sortie de la station eau traitée (Hausb5) Préleve le: 13.06.2018 00:
Nom de I'échantillon:  Eau traitée Remis par: Letsch Ch.
Nature de I'échantillon: Eau traitée Regu le: 13.06.2018
Nature de I'analyse: Contdle de Routine Début de l'analyse: 13.06.2018
Demandeur: Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sare Validation: 26.06.2018
LU - 9650 Esch-sur-Sare
Météo: Echantillonnag

€ sous acc
CARACTERES ORGANOLEPTIQUES ET PHYSIQUES
Paramétre: Méthode: Unité: Résultat: RGD 7/10/2002
UV (254nm) DIN 38404 3 1/m 0.85
Couleur vraie (436nm) %) ISO 7887 1/m <0.03
Turbidité 1ISO 7027-1 NTU <0.10
Température a8 mesurer lors du prélévement DIN 38404-4 °C 5.7
CARACTERES BACTERIOLOGIQUES
Parametre: Méthode: Unité: Résultat: RGD 7/10/2002
Bactéries coliformes dans 100 ml (X) Colilert-18/Quanti-Tray npp/100ml <1 0

selon 1SO 9308-2
Escherichia coli dans 100 ml (X) Colilert-18/Quanti-Tray npp/100ml <1 0
selon ISO 9308-2

Micro-organismes revivifiables par ml aprés 48 h & 1ISO 6222 cfu/ml <1 <20
36°C (X)
Micro-organismes revivifiables par ml aprés 72 h a 1ISO 6222 cfu/ml <1 <100
22°C (X)
Clostridium perfringens X) RGD du 7/10/2002 cfu/100ml <1 0
Entérocoques intestinaux (X) 1ISO 7899-2 cfu/100ml <1 0
CARACTERES CHIMIQUES
Parameétre: Méthode: Unité: Résultat: RGD 7/10/2002
Conductivité électrique & 20°C (correction a l'aide 1SO 7888 uS/em 227 <2500
d'un dispositif de compensation de la température) )
pH %) ISO 10523 unités pH 8.3 26.5 et<9.5
température de mesure du pH 1ISO 10523 °C 13.8
Dureté totale (X) 1SO 6059 d°f 7.5
Dureté carbonatée X) 1SO 9963-2 d°f 5.2
Fluorures X) 1SO 10304-1 mg/| 0.03 <1.50
Bromates (X) 1SO 10304-1 mg/l <0.005 <0.010
Chlorures (X) 1SO 10304-1 mg/l 22.8 <250.0
Bromures (X) 1SO 10304-1 mg/l <0.02
Nitrates X) 1SO 10304-1 mg/l 227 <50.0
Sulfates X) 1ISO 10304-1 mg/l 10.9 <250.0
Aluminium total X) 1SO 11885* ug/l <20 <200

Dr. Isabelje Kol
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TELEPHONE 83 95 91-1 TELEFAX 89 90 57 T
E-MAIL: sebes@sebes.Ju INTERNET: www.sebes.lu Esch-sur-Sare, le 26.06.2018
= NUMERO BULLETIN D'ANALYSE
OLG S D'ACCREDITATION:
- ECHANTILLON N°: 18-2088
e EE  1S0/CE1 17025
Lieu de prélévement:  Sorttie de la station eau traitée (Haus5) Preléeve le: 13.06.2018 00:(
Nom de l'échantillon:  Eau traitée Remis par: Letsch Ch.
Nature de I'échantillon: Eau traitée Regu le: 13.06.2018
Nature de I'analyse: Contole de Routine Début de 'analyse: 13.06.2018
Demandeur: Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Siire Validation: 26.06.2018
LU - 9650 Esch-sur-Sire
Meétéo: Echantillonnag
€ sous acc
CARACTERES CHIMIQUES
Paramétre: Méthode: Unite: Résultat: RGD 7/10/2002
Arsenic total (X) 1SO 11885* ua/l <10 <10
Calcium X) ISO 11885* mg/l 24.2
Cadmium total X) ISO 11885 ug/l <5.0 <5.0
Chrome total (X) 1ISO 11885* ug/l <10 <50
Cuivre total (X) ISO 11885* ug/l <20 <1000
Fer total (X) 1ISO 11885* ug/l <20 <200
Potassium (X) 1SO 11885* mg/l 2.0
Lithium ISO 11885* ug/l <10
Magnesium (X) 1ISO 11885* mg/l 5.0
Manganése total X) ISO 11885* ua/l <10 <50
Sodium X) 1ISO 11885* mg/l 16.3 <200.0
Nickel total (X) 1SO 11885 ug/l <10 <20
Phosphore total (X) ISO 11885* ua/l <20
Plomb total (X) ISO 11885* ug/l <10
Antimoine total X) ISO 11885* ug/l <10.0 <5.0
Zinc total X) 1ISO 11885 ua/l <20
Ammonium X) ISO 11732 mg/l <0.02 <0.50
Phosphates X) 1SO 15681-2 mg/l <0.02
Nitrites X) ISO 13395 mg/l <0.02 <0.50
carbone organique total X) ISO 8245 mg/l 1.34
Lexique:

npp = nombre le plus probable
n.d. = non déterminable
p.d. = pas déterminé

(x) paramétre accrédité

Les résultats bactériologiques sont & interpréter selon la nome ISO 8199

<1: organismes non-déteclés dans le volume éludia

1-3: organismes présents dans le volume éludié

4-9° nombre estimatif d'organismes présants dans le volume éludie

L'échantillonnage est réalisé selon |a procédure P01 applicable au laboratoire et & ses clients.

* 18011885 Les résultals des échantillons dont la turbidité > 1.5 FNU ne sont pas sous accréditation
+18011885: Les échantillons sont acidifiés & pH<2 avant analyse

ADRESSE DE FACTURATION: SEBES L-9650 ESCH-SUR-SURE N° D'IDENTIFICATION TVA: LU 11492930 N° IBLC: 11492930 Page2/2
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SYNDICAT DES EAUX
DU BARRAGE D'ESCH-SUR-SURE
L-9650 ESCH-SUR-SURE

SEBES
m@ﬁ

Esch-sur-Siire, le 26.06.2018

TELEPHONE 83 95 91-1 TELEFAX 89 90 57
E-MAIL: sehes@sebes.lu INTERNET: www.sebes.lu

BULLETIN D'ANALYSE
ECHANTILLON N°: 18-2088

NUMERQ
D'ACCREDITATION:

'o"E:s

e [SO/CEL 17025

DACCRITATION £1 08 e

Lieu de prélévement: ~ Sortie de la station eau traitée (Haus5) Préleve le: 13.06.2018 00:
Nom de ['échantilion.  Eau traitée Remis par: Letsch Ch.
Nature de I'échantillon: Eau traitée Recu le: 13.06.2018
Nature de I'analyse: Contble de Routine Début de I'analyse: 13.06.2018
Demandeur: Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Slre Validation: 26.06.2018
LU - 9650 Esch-sur-Sare
Météo: Echantillonnag
e sous acc
CARACTERES ORGANOLEPTIQUES ET PHYSIQUES
Parameétre: Méthode: Unité: Résultat: RGD 7/10/2002
UV (254nm) DIN 38404 3 1/m 0.85
Couleur vraie (436nm) X) 1SO 7887 1/m <0.03
Turbidité ISO 7027-1 NTU <0.10
Température & mesurer lors du prélévement DIN 38404-4 °C 57
CARACTERES BACTERIOLOGIQUES
Parameétre: Méthode: Unité: Résultat: RGD 7/10/2002
Bactéries coliformes dans 100 ml X) Colilert-18/Quanti-Tray npp/100mi <1 0
selon ISO 9308-2
Escherichia coli dans 100 ml X) Colilert-18/Quanti-Tray npp/100mi <1 0
selon 1ISO 9308-2
Micro-organismes revivifiables par ml aprés 48 h a ISO 6222 cfu/mi <1 <20
36°C X)
Micro-organismes revivifiables par mlaprés 72 h a 1SO 6222 cfu/ml <1 <100
22°C X)
Clostridium perfringens X) RGD du 7/10/2002 cfu/100ml <1 0
Entérocoques intestinaux (X) ISO 7899-2 cfu/100mi <1 0
CARACTERES CHIMIQUES
Parametre: Méthode: Unité: Résultat: RGD 7/10/2002
Conductivité électrique & 20°C (correction a l'aide 1ISO 7888 uS/em 227 <2500
d'un dispositif de compensation de la température) X
pH (X) ISO 10523 unités pH 8.3 26.5 et 9.5
température de mesure du pH ISO 10523 °C 13.8
Dureté totale (X) 1SO 6059 d°f 7.5
Dureté carbonatée (X) 1SO 9963-2 d°f 5.2
Fluorures X) 1SO 10304-1 mg/| 0.03 <1.50
Bromates (X) 1SO 10304-1 mg/l <0.005 <0.010
Chlorures (X) I1ISO 10304-1 mg/| 22.8 <250.0
Bromures (X) 1SO 10304-1 ma/l <0.02
Nitrates (0 1SO 10304-1 mg/l 22.7 <50.0
Sulfates (X 1SO 10304-1 mg/l 10.9 <250.0
Aluminium total X} 1SO 11885* ug/l <20 <200

ADRESSE DE FACTURATION: SEBES L-9650 ESCH-SUR-SURE N° D'IDENTIFICATION TVA: LU 11492930 N° IBLC: 11492930
Comptes IBAN: BCEE: LU21 0019 1002 2560 8000 CCPL: LU71 1111 0363 2850 0000
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SYNDICAT DES EAUX SEBES
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L-9650 ESCH-SUR-SURE %
b__{"
TELEPHONE 83 95 91-1 TELEFAX 89 90 57
E-MAIL: sebes@sebes.lu INTERNET: www.sebes.lu Esch-sur-Sare, le 26.06.2018

NUMERO BULLETIN D'ANALYSE

-
DLCI s D'ACCREDITATION:
=

ECHANTILLON N°; 18-2088

PReae ey ISO/CEI 17025

Lieu de prélévement:  Sortie de la station eau traitée (Haus5) Préleve le: 13.06.2018 00:(
Nom de l'échantillon:  Eau traitée Remis par: Letsch Ch.
Nature de ['échantillon: Eau traitée Regu le: 13.06.2018
Nature de l'analyse: Contdle de Routine Début de I'analyse: 13.06.2018
Demandeur: Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sire Validation: 26.06.2018
LU - 9650 Esch-sur-Sare
Météo: Echantillonnag

€ sous acc
CARACTERES CHIMIQUES
Parameétre: Méthode: Uniteé: Résultat: RGD 7/10/2002
Arsenic total (X) 1ISO 11885* ug/t <10 <10
Calcium X) 1SO 11885* mg/l 24.2
Cadmium total X) 1SO 11885* ug/l <5.0 <5.0
Chrome total (X) ISO 11885" pa/l <10 <50
Cuivre total (X) ISO 11885* ug/l <20 <1000
Fer total X) ISO 11885* ua/l <20 <200
Potassium (X) 1ISO 11885* ma/l 2.0
Lithium ISO 11885* ug/l <10
Magnesium (X) 1ISO 11885* mg/l 5.0
Manganése total *) 1ISO 11885* ug/l <10 <50
Sodium X) 1SO 11885* mg/l 16.3 <200.0
Nickel total X) 1ISO 11885* ug/l <10 <20
Phosphore total (X) 1ISO 11885* ug/l <20
Plomb total (X) 1SO 11885* pa/l <10
Antimoine total (X) 1ISO 11885* Mg/l <10.0 <50
Zinc total X) ISO 11885* g/l <20
Ammonium (X) 1ISO 11732 mg/l <0.02 <0.50
Phosphates X) 1SO 15681-2 mg/l <0.02
Nitrites X) 1ISO 13395 mg/l <0.02 <0.50
carbone organique total X) ISO 8245 mg/t 1.34

Lexique:

npp = nombre le plus probable
n.d, = non délerminable

p.d. = pas détermine

(x) paramétre accrédité

Les résullats bactériologiques sont & interpréter selon la norme ISO 8199

<1: organismes non-délectés dans le volume étudié

1-3: organismes présents dans le volume éludié

4-g; nombre estimatif d'organismes présents dans le volume éludié

L'échantillonnage est réalisé selon la procédure PO1 applicable au laboratoire et 4 ses clients.
+18011885; Les résullals des écharitilions dont la turbidité > 1.5 FNU ne sont pas sous accréditation
*15011885: Les échantillons sont acidifiés & pH<2 avant analyse

ADRESSE DE FACTURATION: SEBES L-9650 ESCH-SUR-SURE N° D'IDENTIFICATION TVA: LU 11492930 N° IBLC: 11492930 Page 2/2
Comptes IBAN: BCEE: LU21 0019 1002 2560 8000 CCPL: LU71 1111 0363 2850 0000



SYNDICAT DES EAUX
DU BARRAGE D'ESCH-SUR-SURE
L-9650 ESCH-SUR-SURE

SEBES

=
Esch-sur-Sare, le 26.06.2018

TELEPHONE 83 95 91-1 TELEFAX 89 90 57
E-MAIL: sebes@sebes.ju INTERNET: www.sebes.lu

Lahumero BULLETIN D'ANALYSE
ECHANTILLON N°: 18-2088

I1SO/CEI 17025

Lieu de prélévement:  Sortie de la station eau traitée (Haus5) Préleve le: 13.06.2018 00:
Nom de I'échantilion:  Eau traitée Remis par: Letsch Ch.
Nature de I'échantilfon: Eau traitée Regu le: 13.06.2018
Nature de l'analyse: Contdle de Routine Début de l'analyse: 13.06.2018
Demandeur: Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sire Validation: 26.06.2018
LU - 9650 Esch-sur-Sire
Météo: Echantillonnag
e Sous acc
CARACTERES ORGANOLEPTIQUES ET PHYSIQUES
Paramétre: Méthode: Unité: Résultat: RGD 7/10/2002
UV (254nm) DIN 38404 3 1/m 0.85
Couleur vraie (436nm) X) 1ISO 7887 1/m <0.03
Turbidité 1SO 7027-1 NTU <0.10
Température a mesurer lors du prélévement DIN 38404-4 °C 5.7
CARACTERES BACTERIOLOGIQUES
Paramétre: Méthode: Unité: Résultat: RGD 7/10/2002
Bactéries coliformes dans 100 ml (X) Colilert-18/Quanti-Tray npp/100ml <1 0
selon 1SO 9308-2
Escherichia coli dans 100 ml X) Colilert-18/Quanti-Tray npp/100ml <1 0
selon ISO 9308-2
Micro-organismes revivifiables par ml aprés 48 h & 1SO 6222 cfu/ml <1 <20
36°C X
Micro-organismes revivifiables par ml aprés 72ha ISO 6222 cfu/ml <1 <100
22°C (X
Clostridium perfringens X) RGD du 7/10/2002 cfu/100ml <1
Entérocoques intestinaux X) ISO 7899-2 cfu/100ml <1 0
CARACTERES CHIMIQUES
Paramétre: Méthode: Unité: Résultat: RGD 7/10/2002
Conductivité électrique & 20°C (correction a laide ISO 7888 uS/cm 227 <2500
d'un dispositif de compensation de la température) X)
pH X) ISO 10523 unités pH 8.3 26.5 et 9.5
température de mesure du pH ISO 10523 *C 13.8
Dureté totale (X) 1SO 6059 d°f 7.5
Dureté carbonatée (X) 1SO 9963-2 d°f 5.2
Fluorures (X 1SO 10304-1 mag/l 0.03 <1.50
Bromates X) 1SO 10304-1 mg/l <0.005 <0.010
Chlorures %) 1SO 10304-1 mg/l 22.8 <250.0
Bromures (X) 1SO 10304-1 mg/| <0.02
Nitrates X) 1ISO 10304-1 mg/l 22,7 <50.0
Sulfates (X) 1ISO 10304-1 mg/l 10.9 <250.0
Aluminium total X) 1SO 11885* ug/l <20 <200

ADRESSE DE FACTURATION: SEBES L-9650 ESCH-SUR-SURE N° D'IDENTIFICATION TVA: LU 11492930 N° IBLC: 114982930
Comptes IBAN: BCEE: LU21 0019 1002 2560 8000 CCPL: LU71 1111 0363 2850 0000
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SYNDICAT DES EAUX SEBES

DU BARRAGE D'ESCH-SUR-SURE
L-9650 ESCH-SUR-SURE g %

i
TELEPHONE 83 95 91-1 TELEFAX 89 90 §7 .
E-MAIL: sebes@sebes.lu INTERNET: www.sebes.lu Esch-sur-Sare, le 26.06.2018

ojas BULLETIN D'ANALYSE
- e ECHANTILLON N°: 18-2088

A eegry  1SO/CEl 17025

Lieu de prélévement:  Sortie de la station eau traitée (Haus5) Préleve le: 13.06.2018 00:(
Nom de I'échantilion:  Eau traitée Remis par: Letsch Ch.
Nature de I'échantillon: Eau traitée Recgu le: 13.06.2018
Nalture de l'analyse: Contole de Routine Début de I'analyse: 13.06.2018
Demandeur: Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sire Validation: 26.06.2018
LU - 9650 Esch-sur-Sdre
Metéo: Echantillonnag

e sous acc
CARACTERES CHIMIQUES
Parameétre: Méthode: Unite: Résultat: RGD 7/10/2002
Arsenic total (X) ISO 11885* uo/l <10 <10
Calcium X) ISO 11885* mg/l 242
Cadmium total X} 1ISO 11885* ug/l <5.0 <5.0
Chrome total (X) ISO 11885" ug/l <10 <50
Cuivre total X) 1ISO 11885* ua/l <20 <1000
Fer total X) ISO 11885* pg/l <20 <200
Potassium (X) ISO 11885* mg/| 2.0
Lithium ISO 11885* ug/l <10
Magnesium (X) 1SO 11885" mg/l 5.0
Manganése total (X) 1SO 11885* ug/l <10 <50
Sodium X) ISO 11885* mg/| 16.3 <200.0
Nickel total X) 1ISO 11885* ug/l <10 <20
Phosphore total *) ISO 11885* g/l <20
Plomb total X) 1SO 11885 pg/l <10 <10
Antimoine total (X) ISO 11885* Mo/t <10.0 <5.0
Zinc total (X) ISO 11885* pg/l <20
Ammonium (X) ISO 11732 mg/| <0.02 <0.50
Phosphates (X) 1SO 15681-2 mg/l <0.02
Nitrites (X) 1ISO 13395 mg/! <0.02 <0.50
carbone organique total X) 1ISO 8245 mg/| 1.34

Lexique:

npp = nombre le plus probable
n.d, = non déterminable

p.d. = pas déterminé

(x) paramétre accrédité

Les résultals bactériologiques sont a interpréter selon la norme ISO 8192

<1: organismes non-détectés dans le volume étudie

1-3: organismes présents dans le volume étudié

4-9: nombra estimalif d'organismes présents dans le volume étudie

L*échantillonnage est riéalisé selon la procédure PO1 applicable au laboratoire ef & ses clients.
+18011885: Les résultals des échantillons dont la turbidité > 1.5 FNU ne sont pas sous accréditation
*|S011885: Les &chantillons sont acidifiés 8 pH<2 avant analyse

ADRESSE DE FACTURATION: SEBES L-9650 ESCH-SUR-SURE N° D'IDENTIFICATION TVA: LU 11492930 N° IBLC: 11492930 Page 2/2
Comptes IBAN: BCEE: LU21 0019 1002 2560 8000 CCPL: LU71 1111 0363 2850 0000



SYNDICAT DES EAUX
DU BARRAGE D'ESCH-SUR-SURE
L-9650 ESCH-SUR-SURE

TELEPHONE 83 95 91-1 TELEFAX 89 90 57
E-MAIL: sebes@sebes.fu INTERNET: www.sebes.lu

SEBES

f’%@&l

Esch-sur-Sire, le 26.06.2018

NUMERO
D'ACCREDITATION:

ISO/CEI 17025

'ELus

l,(SIF %geggnunaem;

BULLETIN D'ANALYSE
ECHANTILLON N°: 18-2088

Lieu de prélévement:  Sortie de la station eau traitée (Haus5) Préleve le: 13.06.2018 00:
Nom de I'échantilion: ~ Eau traitée Remis par: Letsch Ch.
Nature de l'échantillon. Eau traitée Regu le: 13.06.2018
Nature de I'analyse: Contole de Routine Début de l'analyse: 13.06.2018
Demandeur: Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sare Validation: 26.06.2018
LU - 9650 Esch-sur-Sare
Météo: Echantillonnag

€ sous acc
CARACTERES ORGANOLEPTIQUES ET PHYSIQUES
Parameétre: Méthode: Unité: Résultat: RGD 7/10/2002
UV (254nm) DIN 38404 3 1/m 0.85
Couleur vraie (436nm) X) 1ISO 7887 1/m <0.03
Turbidité ISO 7027-1 NTU <0.10
Température & mesurer lors du prélévement DIN 38404-4 °C 5.7
CARACTERES BACTERIOLOGIQUES
Parameétre: Méthode: Unité: Résultat: RGD 7/10/2002
Bactéries coliformes dans 100 ml (X) Colilert-18/Quanti-Tray npp/100ml <1 0

selon 1ISO 9308-2
Escherichia coli dans 100 ml (X) Colilert-18/Quanti-Tray npp/100mi <1 0
selon 1ISO 9308-2

Micro-organismes revivifiables par ml aprés 48 h & 1ISO 6222 cfu/mi <1 <20
36°C X)
Micro-organismes revivifiables par ml aprés 72 h & I1SO 6222 cfu/ml <1 <100
22°C (X)
Clostridium perfringens X RGD du 7/10/2002 cfu/100ml <1 0
Entérocoques intestinaux X) 1SO 7899-2 cfu/100mi <1 0
CARACTERES CHIMIQUES
Paramétre: Méthode: Unité: Résultat: RGD 7/10/2002
Conductivité électrique & 20°C (correction a l'aide ISO 7888 uS/cm 227 <2500
d'un dispositif de compensation de la température) X
pH X} 1ISO 10523 unités pH 8.3 >6.5 et 9.5
température de mesure du pH 1ISO 10523 °C 13.8
Dureté totale X} 1SO 6059 a°f 7.5
Dureté carbonatée (X) 1ISO 9963-2 d°f 5.2
Fluorures X) 1ISO 10304-1 mg/l 0.03 <1.50
Bromates (X) 1SO 10304-1 mg/l <0.005 <0.010
Chlorures (X) ISO 10304-1 mg/l 22.8 <250.0
Bromures (X) 1SO 10304-1 ma/l <0.02
Nitrates X) 1ISO 10304-1 mg/l 22.7 <50.0
Sulfates X) iSO 10304-1 mg/l 10.9 <250.0
Aluminium total X) ISO 11885~ ug/l <20 <200

ADRESSE DE FACTURATION: SEBES L-9650 ESCH-SUR-SURE N° D'IDENTIFICATION TVA: LU 11492930 N° IBLC: 11492930
Comptes IBAN: BCEE: LU21 0019 1002 2560 8000 CCPL: LU71 1111 0363 2850 0000
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SYNDICAT DES EAUX SEBES

DU BARRAGE D'ESCH-SUR-SURE

L-9650 ESCH-SUR-SURE m
/;s;

e
TELEPHONE 83 95 91-1 TELEFAX 89 90 57 N
E-MAIL: sebes@sebes.lu INTERNET: www.sebes.lu Esch-sur-Sire, le 26.06.2018

Lahumero BULLETIN D'ANALYSE

w;%ummsog |so/7025 ECHANTILLON N°: 18-2085

Lieu de prélévement:  Sortie de la station eau traitée (Haus5) Préleve le: 13.06.2018 00:(
Nom de I'échantillon:  Eau traitée Remis par: Letsch Ch.
Nature de I'échantillon: Eau traitée Regu le: 13.06.2018
Nature de I'analyse: Contdle de Routine Début de 'analyse: 13.06.2018
Demandetir: Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sare Validation: 26.06.2018
LU - 9650 Esch-sur-Sdre
Meétéo: Echantillonnag

e sous acc
CARACTERES CHIMIQUES
Parameétre: Méthode: Unité: Résultat: RGD 7/10/2002
Arsenic total (X) ISO 11885* po/l <10 <10
Calcium X) 1ISO 11885* mg/l 24.2
Cadmium total X) 1ISO 11885* ug/l <5.0 <5.0
Chrome total X) 1SO 11885* ug/l <10 <50
Cuivre total (X) 1ISO 11885* ug/l <20 <1000
Fer total X) 1ISO 11885* ug/l <20 <200
Potassium (X) 1SO 11885* mg/l 2.0
Lithium 1ISO 11885* ug/! <10
Magnesium X) ISO 11885* mg!/| 5.0
Manganése total %) 1SO 11885* ug/l <10 <50
Sodium (X) ISO 11885* mg/l 16.3 <200.0
Nickel total (X) ISO 11885* ug/l <10 <20
Phosphore total ) ISO 11885* ug/l <20
Plomb total (X) ISO 11885* ug/l <10 <10
Antimoine total (X) ISO 11885* ug/l <10.0 <5.0
Zinc total (X) 1SO 11885* ua/l <20
Ammonium X} 1ISO 11732 mg/l <0.02 <0.50
Phosphates (X) 1SO 15681-2 mg/l <0.02
Nitrites (X) 1ISO 13395 mg/l <0.02 <0.50
carbone organique total (X) 1SO 8245 mg/| 1.34
Lexique:

npp = nombre le plus probable
n.d, = non déterminable
p.d, = pas déterminé

(x) paramatre accrédité

Les résultats bactériologiques sont & interpréter selon la norme (SO 8199

<1: organismes non-détectés dans le volume étudié

1-3: organismes présents dans le volume étudie

4-9: nombre estimatif d'organismas présents dans le volume éludie

L'échantillonnage est réalisé selon la procédure PO1 applicable au laboratoire et & ses clients.
+18011885: Les résultals des échantillons dont la turbidité > 1.5 FNU ne sont pas sous accréditation
*18011885: Les échantillons sont acidifiés & pH<2 avant analyse

ADRESSE DE FACTURATION: SEBES L-9650 ESCH-SUR-SURE N° D'IDENTIFICATION TVA: LU 11492930 N° IBLC: 11492930 Page 2/2
Comptes IBAN: BCEE: LU21 0019 1002 2560 8000 CCPL: LU71 1111 0363 2850 0000



SYNDICAT DES EAUX
DU BARRAGE D'ESCH-SUR-SURE
L-9650 ESCH-SUR-SURE

SEBES

==
Esch-sur-Sare, le 26.06.2018

TELEPHONE 83 95 91-1 TELEFAX 89 90 57
E-MAIL: sehes@sebes.lu INTERNET: www.sebes.lu

UMERO BULLETIN D'ANALYSE

O-LO S D'ACgREDITATION:
ECHANTILLON N°: 18-2088

=
CFFICE LUXEMBOURGED!S ISO/CEI 17025

Lieu de prélévement: ~ Sortie de la station eau traitée (Haus5) Préleve le: 13.06.2018 00:
Nom de I'échantillon:  Eau traitée Remis par: Letsch Ch.
Nature de I'échantillon: Eau traitée Recu le: 13.06.2018
Nature de l'analyse: Contéle de Routine Début de l'analyse: 13.06.2018
Demandeur: Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sre Validation: 26.06.2018
LU - 9650 Esch-sur-Slre
Meétéo: Echantillonnag
e sous acc
CARACTERES ORGANOLEPTIQUES ET PHYSIQUES
Paramétre: Méthode: Unité: Résultat: RGD 7/10/2002
UV (254nm) DIN 38404 3 1/m 0.85
Couleur vraie (436nm) X) 1SO 7887 1/m <0.03
Turbidité 1ISO 7027-1 NTU <0.10
Température a mesurer lors du prélévement DIN 38404-4 °C 5.7
CARACTERES BACTERIOLOGIQUES
Paramétre: Méthode: Unité: Résultat: RGD 7/10/2002
Bactéries coliformes dans 100 ml %) Colilert-18/Quanti-Tray npp/100ml <1 0
selon ISO 9308-2
Escherichia coli dans 100 ml X) Colilert-18/Quanti-Tray npp/100ml <1 0
selon ISO 9308-2
Micro-organismes revivifiables par ml aprés 48 h a ISO 6222 cfu/mi <1 <20
36°C (X)
Micro-organismes revivifiables par ml aprés 72 h & I1SO 6222 cfu/ml <1 <100
22°C X)
Clostridium perfringens %) RGD du 7/10/2002 cfu/100mi <1 0
Entérocoques intestinaux (X) ISO 7899-2 cfu/100ml <1 0
CARACTERES CHIMIQUES
Paramétre: Méthode: Unité: Résultat: RGD 7/10/2002
Conductivité électrique & 20°C (correction a l'aide 1SO 7888 uS/cm 227 <2500
d'un dispositif de compensation de la température) (X)
pH X) ISO 10523 unités pH 8.3 26.5 et 9.5
température de mesure du pH ISO 10523 °C 13.8
Dureté totale (X) ISO 6059 d°f 7.5
Dureté carbonatée (X) 1SO 9963-2 d°f 5.2
Fluorures (X) ISO 10304-1 mg/| 0.03 <1.50
Bromates X) 1SO 10304-1 mgft <0.005 <0.010
Chlorures (X) 1ISO 10304-1 mg/| 22.8 <250.0
Bromures X) 1ISO 103041 mg/l <0.02
Nitrates (X) 1SO 10304-1 ma/l 227 <50.0
Sulfates (X) 1SO 10304-1 mg/l 10.9 <250.0
Aluminium total X) ISO 11885* ug/l <20 <200

ADRESSE DE FACTURATION: SEBES L-9650 ESCH-SUR-SURE N° D'IDENTIFICATION TVA: LU 11492930 N° IBLC: 11492930
Comptes IBAN: BCEE: LU21 0019 1002 2560 8000 CCPL: LU71 1111 0363 2850 0000
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SYNDICAT DES EAUX
DU BARRAGE D'ESCH-SUR-SURE SEE B ES

L-9650 ESCH-SUR-SURE

TELEPHONE 83 95 91-1 TELEFAX 89 90 57 il
E-MAIL: sebes@sebes.lu INTERNET: www.sebes.lu Esch-sur-S(ire, le 26.06.2018
- NUMERO BULLETIN D'ANALYSE
OLO S D'ACCREDITATION:
= ECHANTILLON N°: 18-2088

Siman ey 1SO/CEl 17025
Lieu de prélévement:  Sortie de la station eau traitée (Haus5) Préleve le: 13.06.2018 00:(
Nom de I'échantillon:  Eau traitée Remis par: Letsch Ch.
Nature de I'échantillon: Eau traitée Regu le: 13.06.2018
Nature de l'analyse: Contdle de Routine Début de I'analyse: 13.06.2018
Demandeur: Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sare Validation: 26.06.2018

LU - 9650 Esch-sur-Siire
Metéo: Echantillonnag
€ sous acc

CARACTERES CHIMIQUES
Paramétre: Méthode: Uniteé: Résultat: RGD 7/10/2002
Arsenic total (X) 1ISO 11885* ug/l <10 <10
Calcium X) 1SO 11885* mg/| 24.2
Cadmium total X) 1SO 11885* ua/l <5.0 <5.0
Chrome total (X) ISO 11885* ug/l <10 <50
Cuivre total X) I1ISO 11885* ug/l <20 <1000
Fer total (X) ISO 11885* ug/l <20 <200
Potassium (X) ISO 11885 ma/l 2.0
Lithium 1ISO 11885* ug/l <10
Magnesium X) ISO 11885* mal/l 5.0
Manganése total X) ISO 11885* ug/l <10 <50
Sodium X) 1SO 11885* mg/l 16.3 <200.0
Nickel total (X) ISO 11885~ pg/l <10 <20
Phosphore total (X) ISO 11885* ug/l <20
Plomb total (X) 1ISO 11885* ya/l <10
Antimoine total X) 1ISO 11885* ug/l <10.0 <5.0
Zinc total (X) ISO 11885* [Wlet]] <20
Ammonium (X) 1ISO 11732 mg/l <0.02 <0.50
Phosphates (X) ISO 15681-2 mg/l <0.02
Nitrites (X) ISO 13395 mg/l <0.02 <0.50
carbone organique total (X) 1SO 8245 mg/l 1.34
Lexique:

npp = nombre le plus probable
n.d, = non déterminable
p.d. = pas déterminé

(x) paramétre accrédité

Les résultats bactériologiques sont & interpréter selon la norme 1SO 8199

<1: organismes non-détectés dans le volume étudie

1-3: organismes présenls dans le volume étudie

4-8: nombre estimatif dorganismes présents dans le volume éludié

L'échantillonnage est réalisé selon la procédure PO1 applicable au laboratoire et @ ses clients.
*IS011885: Les résultats des échantilions dont |a turbidité = 1.5 FNU ne sont pas sous accréditation
*1S011885: Les échantillons sont acidifiés a pH<2 avant analyse

DY Isa deie Kolber
hef dedaboratoire

ADRESSE DE FACTURATION: SEBES L-9650 ESCH-SUR-SURE N° D'IDENTIFICATION TVA: LU 11492930 N° IBLC: 11492930 Page 2/2
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SYNDICAT DES EAUX SEBES

DU BARRAGE D'ESCH-SUR-SURE

L-9650 ESCH-SUR-SURE N
_-;\,P‘

——
TELEPHONE 83 95 91-1 TELEFAX 89 90 57 N
E-MAIL: sebes@sebes.Ju INTERNET: www.sebes.lu Esch-sur-Sdre, le 26.06.2018

- NUMERO BULLETIN D'ANALYSE
OLO S D'ACCREDITATION:
- ECHANTILLON N°: 18-2088

QFFICE LUXENDOURGE ISO/CEI 17025
Lieu de prélévement:  Sortie de la station eau traitée (Haus5) Préleve le: 13.06.2018 00:
Nom de I'échantillon:  Eau traitée Remis par: Letsch Ch.
Nature de I'échantillon: Eau traitée Recu le: 13.06.2018
Nature de I'analyse: Contdle de Routine Début de I'analyse: 13.06.2018
Demandeur: Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sdre Validation: 26.06.2018

LU - 9650 Esch-sur-Suare
Méteo: Echantillonnag
e sous acc
CARACTERES ORGANOLEPTIQUES ET PHYSIQUES
Parameétre: Méthode: Uniteé: Résultat: RGD 7/10/2002
UV (254nm) DIN 38404 3 1/m 0.85
Couleur vraie (436nm) (X) 1ISO 7887 1/m <0.03
Turbidité 1ISO 7027-1 NTU <0.10
Température @ mesurer lors du prélévement DIN 38404-4 °C 5.7
CARACTERES BACTERIOLOGIQUES
Parameétre: Méthode: Unité: Résultat: RGD 7/10/2002
Bactéries coliformes dans 100 ml %) Colilert-18/Quanti-Tray npp/100ml <1 0
selon 1ISO 9308-2
Escherichia coli dans 100 ml (X) Colilert-18/Quanti-Tray npp/100ml <1 0
selon 1SO 9308-2

Micro-organismes revivifiables par ml aprés 48 h a ISO 6222 cfu/mi <1 <20
36°C (X)
Micro-organismes revivifiables par ml aprés 72 h a ISO 6222 cfu/ml <1 <100
22°C (X
Clostridium perfringens X) RGD du 7/10/2002 cfu/100ml <1 0
Entérocogues intestinaux X) 1SO 7899-2 cfu/100ml <1 0
CARACTERES CHIMIQUES
Paramétre: Méthode: Unité: Résultat: RGD 7/10/2002
Conductivité électrique & 20°C (correction & l'aide 1ISO 7888 uS/em 227 <2500
d'un dispositif de compensation de la température) (X)
pH X) 1ISO 10523 unités pH 8.3 26.5 et 9.5
température de mesure du pH ISO 10523 °C
Dureté totale X) 1ISO 6059 d°f
Dureté carbonatée X) 1SO 9963-2 d°f
Fluorures (X) 1SO 10304-1 mg/|
Bromates (X} ISO 10304-1 mg/l
Chiorures X) 1SO 10304-1 mg/l
Bromures (X) 1ISO 10304-1 mg/l
Nitrates (X) 1ISO 10304-1 mg/l
Sulfates X) 1SO 10304-1 mg/l
Aluminium total %) 1ISO 11885* Wg/l
ADRESSE DE FACTURATION: SEBES L-9650 ESCH-SUR-SURE N° D'IDENTIFICATION TVA: LU 11492930 N° IBLC: 11452930 Page 1/2

Comptes IBAN: BCEE: LU21 0019 1002 2560 8000 CCPL: LU71 1111 0363 2850 0000



SYNDICAT DES EAUX SEBES

DU BARRAGE D'ESCH-SUR-SURE

L-9650 ESCH-SUR-SURE ”’x
@.";’4

TELEPHONE 83 95 91-1 TELEFAX 89 90 57 R
E-MAIL: sehes@sebes.lu INTERNET: www.sebes.lu Esch-sur-Sire, le 26.06.2018

Calmero BULLETIN D'ANALYSE

OFFICE LUXEMBOURGEOIS ISO/7025 ECHANTILLON N°: 18-2088

Lieu de prélévement:  Sortie de la station eau traitée (Haus5) Préléve le: 13.06.2018 00:(
Nom de I'échantillon:  Eau traitée Remis par: Letsch Ch.
Nature de I'échantilion: Eau traitée Regu le: 13.06.2018
Nature de I'analyse: Contdle de Routine Début de I'analyse: 13.06.2018
Demandeur: Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sare Validation: 26.06.2018
LU - 9650 Esch-sur-Sire
Meétéo: Echantillonnag

€ sous acc
CARACTERES CHIMIQUES
Parametre: Méthode: Uniteé: Résultat: RGD 7/10/2002
Arsenic total (X) 1SO 11885* ug/l <10 <10
Calcium (X) 1SO 11885* mg/l 24.2
Cadmium total (X) 1ISO 11885* Mg/l <5.0 <5.0
Chrome total (X) ISO 11885* pg/l <10 <50
Cuivre total {X) 1ISO 11885* ug/l <20 <1000
Fer total (X) 1SO 11885* pg/l <20 <200
Potassium (X) ISO 11885* mg/l 2.0
Lithium ISO 11885* pg/l <10
Magnesium X) 1ISO 11885* mg/l 5.0
Manganése total X) 1SO 11885* ug/l <10 <50
Sodium X) 1ISO 11885* mg/l 16.3 <200.0
Nickel total (X) 1ISO 11885* pa/l <10 <20
Phosphore total X) 1SO 11885* pg/t <20
Plomb total (X) ISO 11885* ug/l <10
Antimoine total X) 1ISO 11885* ua/l <10.0 <5.0
Zinc total (X) 1ISO 11885* yo/l <20
Ammonium X) ISO 11732 mg/l <0.02 <0.50
Phosphates (X) 1ISO 15681-2 ma/l <0.02
Nitrites (X) 1ISO 13395 mg/l <0.02 <0.50
carbone organigue total (X) ISO 8245 mg/l 1.34

Lexique:

npp = nombre le pius probable
n.d, = non déterminable

p.d. = pas déterminé

(x) paramétre accrédité

Les rasullats bactériologiques sont a interpréter selon la norme I1SO 8199

<1: organismes non-détectés dans le volume étudié

1-3: organismes présents dans le volume Studié

4-8: nambre estimatif d'arganismes présents dans le volume éludie

L'schantillonnage est réalisé selon la procédure POT applicable au laboratoire el & ses clients.
*|§011885; Las résultats des échantilions dont la turbidité » 1.5 FMU ne sont pas sous accréditation
*1S011885: Les échantillons sont acidifiés & pH<2 avant analyse

ADRESSE DE FACTURATION: SEBES L-9650 ESCH-SUR-SURE N° D'IDENTIFICATION TVA: LU 11492930 N° IBLC: 11492930 Page 2/2
Comptes IBAN: BCEE: LU21 0019 1002 2560 8000 CCPL: LU71 1111 0363 2850 0000



SYNDICAT DES EAUX
DU BARRAGE D'ESCH-SUR-SURE
L-9650 ESCH-SUR-SURE

TELEPHONE 83 95 91-1 TELEFAX 89 90 57
E-MAIL: sebes@sebes.lu INTERNET: www.sebes.lu

Esch-sur-Sare, le 26.06.2018

NUMERQ
D'ACCREDITATION:

B'La s
L

gerics Luxeusaunceots I 0/CE! 17025

BULLETIN D'ANALYSE
ECHANTILLON N°: 18-2088

Lieu de prélévement:  Sortie de la station eau traitée (Haus5) Préleve le: 13.06.2018 00:
Nom de I'échantilion:  Eau traitée Remis par: Letsch Ch.
Nature de l'échantilion. Eau traitée Recu le: 13.06.2018
Nature de I'analyse: Contdle de Routine Début de I'analyse: 13.06.2018
Demandeur: Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sdre Validation: 26.06.2018
LU - 9650 Esch-sur-Sire
Météo: Echantillonnag
e sous acc
CARACTERES ORGANOLEPTIQUES ET PHYSIQUES
Paramétre: Méthode: Uniteé: Résultat: RGD 7/10/2002
UV (254nm) DIN 38404 3 1/m 0.85
Couleur vraie (436nm) ) ISO 7887 1/m <0.03
Turbidité ISO 7027-1 NTU <0.10
Température & mesurer lors du prélévement DIN 38404-4 °C 5.7
CARACTERES BACTERIOLOGIQUES
Paramétre: Méthode: Unité: Résultat: RGD 7/10/2002
Bactéries coliformes dans 100 ml (X} Colilert-18/Quanti-Tray npp/100ml <1 0
selon ISO 9308-2
Escherichia coli dans 100 ml (X) Colilert-18/Quanti-Tray npp/100ml <1 0
selon I1ISO 9308-2
Micro-organismes revivifiables par ml aprés 48 h & 1ISO 6222 cfu/ml <1 <20
36°C X)
Micro-organismes revivifiables par ml aprés 72 h & 1ISO 6222 cfu/ml <1 <100
22°C X)
Clostridium perfringens (X) RGD du 7/10/2002 cfu/100ml <1
Entérocoques intestinaux X) ISO 7899-2 cfu/100ml <1
CARACTERES CHIMIQUES
Parameétre: Méthode: Unité: Résultat: RGD 7/10/2002
Conductivité électrique & 20°C (correction a l'aide 1ISO 7888 uS/em 227 <2500
d'un dispositif de compensation de la température) X)
pH X) ISO 10523 unités pH 8.3 26.5 et 9.5
température de mesure du pH ISO 10523 °C 13.8
Dureté totale %) 1ISO 6059 d°f 7.5
Dureté carbonatée (X) 1ISO 9963-2 d°f 5.2
Fluorures {X) 1SO 10304-1 mg/l 0.03 <1.50
Bromates (X) 1SO 10304-1 mg/l <0.005 <0.010
Chlorures X) ISO 10304-1 mg/l 22.8 <250.0
Bromures (X) 1ISO 10304-1 ma/l <0.02
Nitrates X) 1SO 10304-1 mg/| 227 <50.0
Sulfates X) 1SO 10304-1 mg/l 10.9 <250.0
Aluminium total (X) 1SO 11885 ug/l <20 <200

ADRESSE DE FACTURATION: SEBES L-9650 ESCH-SUR-SURE N° D'IDENTIFICATION TVA: LU 11492930 N° IBLC: 11492930
Comptes IBAN: BCEE: LU21 0019 1002 2560 8000 CCPL: LU71 1111 0363 2850 0000
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SYNDICAT DES EAUX SEBES

DU BARRAGE D'ESCH-SUR-SURE

L-9650 ESCH-SUR-SURE W ‘
s

TELEPHONE 83 95 91-1 TELEFAX 89 90 57 N
E-MAIL: sebes@sebes.lu INTERNET: www.sebes.lu Esch-sur-Sure, le 26.06.2018

NUMERO BULLETIN D'ANALYSE

ELO S D'ACCREDITATION:
ECHANTILLON N°: 18-2088

SfFICE LUXEWBOURGEDIS 1SO/CEI 17025

Lieu de prélévement:  Sortie de la station eau traitée (Haus5) Préleve le: 13.06.2018 00:(
Nom de I'échantillon:  Eau traitée Remis par: Letsch Ch.
Nature de I'échantillon: Eau traitée Regu le: 13.06.2018
Nature de I'analyse: Contéle de Routine Début de I'analyse: 13.06.2018
Demandeur: Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sdre Validation: 26.06.2018
LU - 9650 Esch-sur-Sire
Metéo: Echantillonnag

€ sous acc
CARACTERES CHIMIQUES
Parameétre: Méthode: Unité: Résultat: RGD 7/10/2002
Arsenic total (%) I1ISO 11885* po/l <10 <10
Calcium X) 1ISO 11885* mg/l 24.2
Cadmium total X) ISO 11885* ug/! <5.0 <5.0
Chrome total (X) ISO 11885* pg/l <10 <50
Cuivre total X) ISO 11885* ug/l <20 <1000
Fer total X) ISO 11885* ug/l <20 <200
Potassium (X) ISO 11885* mg/l 2.0
Lithium 1SO 11885 pg/l <10
Magnesium (X) ISO 11885* mg/l 5.0
Manganése total (X) ISO 11885* ug/l <10 <50
Sodium X) ISO 11885* ma/l 16.3 <200.0
Nickel total X) ISO 11885* ug/t <10 <20
Phosphore total X} ISO 11885" pg/l <20
Plomb total (X) 1ISO 11885* yg/l <10 <10
Antimoine total (X) ISO 11885* Mg/l <10.0 <5.0
Zinc total X) {SO 11885* ug/l <20
Ammonium X) I1ISO 11732 mg/l <0.02 <0.50
Phosphates (X) 1ISO 15681-2 ma/l <0.02
Nitrites X) 1SO 13395 mg/l <0.02 <0.50
carbone organigue total X) 1SO 8245 mg/l 1.34
Lexique:

npp = nombre le plus probable
n.d. = non déterminable
p.d. = pas détermine

(x) paramétre accrédité

Les résultats bactériologiques sont a interpréter selon la norme 1SO 8199

<1: organismes nan-détectés dans le valume étudié

1-3: organismes présents dans le volume étudié

4-9: nombre estimatif d'organismes présents dans le volume étudié

L'échantillonnage est réalisé selon la pracédure P01 applicable au laboratoire et & ses clients.
+1S011885: Les résultats des échantillons dont la turbidité > 1.5 FNU ne sont pas sous accréditation
*18011885: Les échantillons sont acidifiés & pH<2 avant analyse

ADRESSE DE FACTURATION: SEBES L-9650 ESCH-SUR-SURE N° D'IDENTIFICATION TVA: LU 11492930 N° IBLC: 11492930 Page 2/2
Comptes IBAN: BCEE: LU21 0019 1002 2660 8000 CCPL: LU71 1111 0363 2850 0000



SYNDICAT DES EAUX

DU BARRAGE D'ESCH-SUR-SURE

L-9650 ESCH-SUR-SURE

TELEPHONE 83 95 91-1 TELEFAX 89 90 57

E-MAIL: sebes@sebes.Ju INTERNET: www.sebes.lu

SEBES
W{y

=

Esch-sur-Stire, le 26.06.2018

- ERO BULLETIN D'ANALYSE
OLG S D'ACCREDITATION:
ECHANTILLON N°: 18-2088

OFFIZE LUXENBOURGEDIS 1SO/CEI 17025
Lieu de prélévement: ~ Sortie de la station eau traitée (Haus5) Préleve le: 13.06.2018 00:
Nom de l'échantilion.  Eau traitée Remis par: Letsch Ch.
Nature de I'échantillon: Eau traitée Regu le: 13.06.2018
Nature de I'analyse: Contéle de Routine Début de I'analyse: 13.06.2018
Demandeur: Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Slre Validation: 26.06.2018

LU - 9650 Esch-sur-Sare
Météo: Echantillonnag
€ sous acc
CARACTERES ORGANOLEPTIQUES ET PHYSIQUES
Parameétre: Méthode: Unité: Résultat: RGD 7/10/2002
UV (254nm) DIN 38404 3 1/m 0.85
Couleur vraie (436nm) X) I1SO 7887 1/m <0.03
Turbidité 1SO 7027-1 NTU <0.10
Température & mesurer lors du prélévement DIN 38404-4 °C 5.7
CARACTERES BACTERIOLOGIQUES
Paramétre: Méthode: Unité: Résultat: RGD 7/10/2002
Bactéries coliformes dans 100 mi (X) Colilert-18/Quanti-Tray npp/100ml <1 0
selon 1ISO 9308-2
Escherichia coli dans 100 mi (X) Colilert-18/Quanti-Tray npp/100ml <1 0
selon ISO 9308-2

Micro-organismes revivifiables par ml aprés 48ha ISO 6222 cfu/ml <1 <20
36°C X)
Micro-organismes revivifiables par mi aprés 72 h a ISO 6222 cfu/ml <1 <100
22°C (X
Clostridium perfringens X) RGD du 7/10/2002 cfu/100ml <1 0
Entérocoques intestinaux (X) ISO 7899-2 cfu/100mil <1 0
CARACTERES CHIMIQUES
Parametre: Méthode: Unité: Résultat: RGD 7/10/2002
Conductivité électrique & 20°C (correction a l'aide ISO 7888 uS/cm 227 <2500
d'un dispositif de compensation de la température) X)
pH X) 1SO 10523 unités pH 8.3 26.5 et <9.5
température de mesure du pH 1ISO 10523 °C 13.8
Dureté totale (X) 1SO 6059 d°f 7.5
Dureté carbonatée (X) 1SO 9963-2 d°f 5.2
Fluorures (X) 1SO 10304-1 mg/l 0.03 <1.50
Bromates X) 1SO 10304-1 ma/l <0.005 <0.010
Chlorures X} 1SO 10304-1 ma/l 22.8 <250.0
Bromures (X) I1ISO 10304-1 mg/| <0.02
Nitrates X) 1SO 10304-1 mag/l 227 <50.0
Sulfates (X) 1SO 10304-1 mg/l 10.9 <250.0
Aluminium total (X) 1ISO 11885* ug/l <20 <200

ADRESSE DE FACTURATION: SEBES L-9650 ESCH-SUR-SURE N° D'IDENTIFICATION TVA: LU 11492930 N° IBLC: 11492930

Comptes IBAN: BCEE: LU21 0019 1002 2560 8000 CCPL: LU71 1111 0363 2850 0000
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SYNDICAT DES EAUX SEBES

DU BARRAGE D'ESCH-SUR-SURE

L-9650 ESCH-SUR-SURE m

Eﬁ(ﬁ
TELEPHONE 83 95 91-1 TELEFAX 89 90 57 .
E-MAIL: sebes@sebes.lu INTERNET: www.sebes.lu Esch-sur-Sdre, le 26.06.2018

s BULLETIN D'ANALYSE
L ECHANTILLON N°: 18-2088

OFFICE LUXEMBOURGED!S 1SO/CEI 17025

SACHBTATANE

Lieu de prélévement:  Sortie de la station eau traitée (Haus5) Préléeve le: 13.06.2018 00:(
Nom de I'schantilion:  Eau traitée Remis par: Letsch Ch.
Nature de I'échantillon; Eau traitée Regu le: 13.06.2018
Nature de I'analyse: Contéle de Routine Début de I'analyse: 13.06.2018
Demandeur: Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sare Validation: 26.06.2018
LU - 9650 Esch-sur-S(re
Meétéo: Echantillonnag

e sous acc
CARACTERES CHIMIQUES
Parametre: Méthode: Unité: Résultat: RGD 7/10/2002
Arsenic total (X) 1ISO 11885* pg/l <10 <10
Calcium X) 1ISO 11885* mg/l 24.2
Cadmium total X) 1SO 11885* pg/l <5.0 <5.0
Chrome total (X) ISO 11885 yg/l <10 <50
Cuivre total X) 1ISO 11885* pg/l <20 <1000
Fer total (X) 1ISO 11885* Mg/l <20 <200
Potassium (X) 1ISO 11885* mg/l 2.0
Lithium ISO 11885* ug/l <10
Magnesium (X) 1ISO 11885* mg/l 5.0
Manganése total (X) ISO 11885* Mg/l <10 <50
Sodium X) ISO 11885* mg/l 16.3 <200.0
Nickel total (X) 1ISO 11885* pg/l <10 <20
Phosphore total X) 1ISO 11885* ug/l <20
Plomb total (X) ISO 11885" yo/l <10 <
Antimoine total (X) 1ISO 11885* ug/l <10.0 <5.0
Zinc total X) ISO 11885 ug/l <20
Ammonium X) 1SO 11732 ma/l <0.02 <0.50
Phosphates (X) I1ISO 15681-2 mg/l <0.02
Nitrites (X) ISO 13395 mg/l <0.02 <0.50
carbone organigue total (X) ISO 8245 mg/l 1.34

Lexique:

npp = nombre le plus probable
n.d. = non déterminable

p.d. = pas délerming

(x) parametre accrédité

Les résultats bactériologiques sont & interpréter selon la norme ISO 8199

<1: organismes non-détectés dans le volume étudié

1-3: organismes présents dans le volume étudié

4-8: nombre estimatif d'organismes présents dans le velume éiudia

L'échantillorinage est réalisé selon la procédure PO1 applicable au laboratoire et & ses clients.
*|S011885; Les résultals das échantillons dont la turbidité = 1.5 FNU ne sont pas sous accréditation
*1S011885: Les &chantillons sont acidifiés & pH<2 avant analyse

p/Isaliepé Kolber
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